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項目 冷温水発生器煤煙測定業務

質問の内容
業務内容に測定が年２回（法定点検）となっておりますが、対象の冷温水発
生機が法定点検対象外の規模となっております。それでも点検業務は必要で
しょうか。

回答
令和４年１０月１日に施行された、大気汚染防止法施行令の一部改正により
当該ボイラーが規制対象外となったため、点検業務は不要です。
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