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避難器具設置規制の運用について … 35*3 

告示基準施行前に設置された救助袋

の取扱いについて 
… 35*3 

消防法施行規則の一部改正による消

防用設備等の取扱いについて 
… 35*4 

消防法施行規則の一部改正による避

難器具の取扱いについて 
… 35*4 

■  Ｑ＆Ａ   

避難器具の設置について … 35*6 

直通階段の数について … 35*6 

特定 1 階段防火対象物の避難器具に
ついて 

… 35*6 

   

◇  誘導灯  

１  設置場所 … 36*1 

２  客席誘導灯 … 36*2 

３  点滅形及び誘導音付加形誘導灯 … 36*3 

４  信号装置 … 36*3 

５  既存の防火対象物に対する運用 … 36*3 

６  消灯 … 36*3 

７  特殊な場所の誘導灯 … 36*4 

○  通知   

誘導灯の設置に係る運用基準 … 36*4 

大規模・高層防火対象物に設置する誘
導灯の非常電源の容量を 60 分間とす

ることに係る蓄光式誘導標識の取扱い
について 

… 36*5 

■  Ｑ＆Ａ   

誘導灯を消灯する場合の取扱いにつ
いて 

… 36*6 

   

◇  消防用水  

１  水源の原水等 … 37*1 

２  吸管投入孔の大きさ等 … 37*1 

３  採水口 … 37*1 

４  地盤面下 4.5ｍを超えるもの … 37*1 

５  標識 … 37*1 

６  連通管 … 37*1 

   

◇  排煙設備  

１  直接外気に開放されている部分 … 38*1 

２  防煙区画 … 38*1 

３  排煙口 … 38*1 

４  排煙機 … 38*1 

５  風道 … 38*1 

６  非常電源 … 38*1 

７  内部区画 … 38*1 

８  消火活動拠点の排煙設備 … 削除 

○  通知   

排煙設備の設置指導について … 38*1 

   

◇  連結散水設備  

１  ヘッド等 … 39*1 

２  送水口 … 39*1 

３  選択弁等 … 39*1 

４  屋内消火栓兼用方式 … 39*1 

   

◇  連結送水管  

１  送水口 … 40*1 

２  放水口 … 40*1 

３  配管等 … 40*2 

４  ブースターポンプ … 40*2 

   

◇  非常コンセント設備  

１  設置位置 … 41*1 

２  電源・配線等 … 41*1 

３  コンセント … 41*1 

４  保護箱 … 41*1 

５  表示・標識 … 41*1 

   

◇  無線通信補助設備  

１  構成機器 … 42*1 

２  共用できる用途 … 42*1 

３  使用周波数帯 … 42*1 

４  接続端子の設置場所 … 42*1 

５  接続端子 … 42*1 

６  空中線 … 42*1 

７  混合器（共用器）、分配器等 … 42*1 

８  漏洩同軸ケーブル … 42*1 

９  保護箱 … 42*1 

   

◇  総合操作盤  

１  設置対象 … 50*1 

２  認定 … 50*1 

３  設置場所 … 50*1 

４  設置場所の構造等 … 50*1 

５  監視、操作等 … 50*2 

６  総合操作盤の機能 … 50*3 

７  工事・点検等 … 50*3 

８  既存防火対象物の取扱い … 50*3 
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◇  加圧送水装置  

１  加圧送水装置の設置場所 … 51*1 

２  2 以上の消火設備に兼用する加圧
送水装置及び水源 

… 51*1 

３  2 以上の防火対象物に設置する消
火設備の加圧送水装置 

… 51*1 

４  2 以上の加圧送水装置 … 51*1 

５  水中ポンプ … 51*1 

６  呼水装置 … 51*1 

７  制御盤 … 51*1 

○  通知   

キュービクル型消火ポンプを屋外に
設置する場合の取扱いについて 

… 51*1 

   

◇  配管 

１  配管 … 52*1 

２  管継手類 … 52*1 

３  弁類 … 52*1 

４  配管内の充水 … 52*1 

５  配管方法 … 52*1 

６  配管の防食措置 … 52*2 

○  通知   

消火設備用配管と飲料水用配管の切
り離しに伴う指導について 

… 削除 
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連結散水設備及び連結送水管の配管
について 

… 52*2 

   

◇  水源 

１  水源の原水 … 53*1 

２  水源の共有 … 53*1 

３  有効水源量の算定 … 53*1 

４  水源水槽の構造 … 53*2 

５  給水 … 53*2 

   

◇  非常電源  

１  設置場所 … 54*1 

２  不燃専用室等 … 54*1 

３  専用受電設備 … 54*1 

４  自家発電設備 … 54*2 

５  蓄電池設備 … 54*3 

６  燃料電池設備 … 54*3 

７  容量 … 54*3 

○  通知   

計画停電（長時間停電）中の消防用設

備等の非常電源の取り扱いについて 
… 54*4 

非常電源（自家発電設備）の点検基準

等の一部改正に係る運用について 
… 54*4 
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複合用途に対する非常電源の考え方 … 54*17 

   

◇  配線 

１  耐火･耐熱配線の範囲 … 55*1 

２  耐火･耐熱配線 … 55*3 

３  配電盤の開閉器 … 55*3 

   

◇  標識 

標識の様式 … 56*1 

○  通知   

消防用設備等の絵表示について … 56*11 

   

◇  消防同意  

１  建築確認申請 … 60*1 

２ 消防同意制度 … 60*1 

３ 通知制度 … 60*2 

４ 特例適用申請 … 60*2 

５  消防同意における審査 … 60*3 

６  駐日外交機関の消防同意 … 60*5 

○  通知   

「建築物の耐震改修の促進に関する
法律」における運用について 

… 削除 

建築確認申請時の事務処理について … 60*5 
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用について 

… 60*5 
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１  消防用設備等の着工届等 … 61*1 

２ 消防用設備等又は特殊消防用設備
等の検査 

 
… 61*2 

３  消防用設備等の検査に係る留意事
項 

… 61*2 

４ 消防用設備等又は特殊消防用設備
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… 61*3 

５  参考 … 61*3 
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消防用設備等に係る届け出等に関す
る運用について 

… 61*3 
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… 61*4 
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… 61*4 
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３  急速充電設備 … 80*8 
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び取扱い等 
… 80*9 
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新潟市火災予防条例の運用について … 80*16 

新潟市火災予防条例の運用等につい
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… 80*17 

新潟市火災予防条例第 23 条第 4 項

から第 6 項までの規定及び第 41 条の 2
の規定を適用する際の運用基準につい
て 

… 80*18 

新潟市火災予防条例第 23 条第 4 項
から第 6 項まで及び第 41 条の 2 の規

定を適用する際の運用基準の解説につ
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… 80*21 
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